
Read in English (UK)

Gor?ca wtyczka, przebarwienia lub zapach spalenizny wymagaj? przerwania u?ytkowania.

Poradnik dla u?ytkowników obiektów w Polsce. To bezpieczne post?powanie wst?pne, nie diagnoza ani

instrukcja naprawy instalacji.

1. Nie u?ywaj tego punktu zasilania. Nie dotykaj go, aby sprawdzi? temperatur?, i nie wyci?gaj

nadpalonej lub stopionej wtyczki.

2. Je?eli mo?na to zrobi? bez zbli?ania si? do uszkodzenia, w suchym i bezpiecznym miejscu, wy??cz

zasilanie w?a?ciwego obwodu dost?pnym elementem steruj?cym. Gdy nie masz pewno?ci, odsu? si? i

wezwij pomoc.

3. Nie pozwalaj innym korzysta? z uszkodzonego gniazdka. Zg?o? piln? kontrol? elektrykowi; ostygni?cie

nie oznacza usuni?cia przyczyny.

4. Przy dymie, ogniu, utrzymuj?cym si? iskrzeniu lub narastaj?cym zagro?eniu oddal si? i dzwo? 112. Nie

czekaj na odpowied? na zg?oszenie internetowe.

Nie zalewaj wod?. Nie dokr?caj zacisków, nie zaklejaj ?ladów uszkodze? i nie u?ywaj przej?ciówki jako obej?cia

problemu. Nie w??czaj obwodu dla wykonania filmu.

Gniazdko grzeje się,
trzeszczy lub iskrzy

Dym, ogie?, pora?enie lub bezpo?rednie zagro?enie: oddal si? i dzwo? 112. Nie

dotykaj osoby pozostaj?cej w kontakcie z pr?dem. Zg?oszenie DATPOL nie zast?

puje wezwania s?u?b.

“

Co zrobić teraz

Czego nie robić

https://wiki.datpol.com/books/what-is-not-working-technical-support/page/socket-overheating-crackling-or-sparking


Lokalizacja gniazdka, rodzaj pod??czonego urz?dzenia, zauwa?one objawy i czy zasilanie zosta?o wy??czone.

Zdj?cie tylko wtedy, gdy jego wykonanie nie wymaga podej?cia do zagro?enia.

Zg?o? problem do DATPOL · 55 621 29 29

Electrical Safety First — warning signs of electrical danger

PSP — bezpiecze?stwo przy pora?eniu pr?dem

Opracowanie DATPOL, 15.09.2026. Obserwacje pomagaj? ustali? zakres zg?oszenia; rozpoznanie usterki i

dopuszczenie instalacji do u?ytkowania wymagaj? oceny osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Materia?y

brytyjskie s?u?? jako ?ród?o zasad bezpiecze?stwa, nie polskich wymaga? prawnych.

Nie ma pr?du w gniazdku

Po burzy gniazdko jest czarne lub czu? spalenizn?

Wybija bezpiecznik po w??czeniu urz?dzenia

Wy??cza si? ró?nicówka — co zrobi??

Woda zala?a gniazdko lub instalacj? elektryczn?

Nie ma pr?du w ca?ym budynku — elektryk czy pogotowie energetyczne?

?wiat?o migocze lub nagle zmienia jasno??

Co przekazać do zgłoszenia

Źródła i zakres poradnika

Zobacz także
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