
Read in English (UK)

Wy??cznik ró?nicowopr?dowy odcina zasilanie, czasem po deszczu lub przy konkretnym urz?dzeniu.

Poradnik dla u?ytkowników obiektów w Polsce. To bezpieczne post?powanie wst?pne, nie diagnoza ani

instrukcja naprawy instalacji.

1. Potraktuj wy??czenie jako sygna? do sprawdzenia bezpiecze?stwa, a nie powód do usuni?cia

zabezpieczenia. RCD reaguje na ró?nic? pr?dów; sam objaw nie wskazuje miejsca uszkodzenia.

2. Zanotuj, czy zdarzenie zbieg?o si? z opadami, zalaniem, pracami remontowymi albo uruchomieniem

urz?dzenia. Nie dotykaj mokrego osprz?tu.

3. Je?li bez zdejmowania os?on mo?na odczyta? oznaczenia, zapisz je lub sfotografuj. Przycisk TEST/T

bywa wskazówk?, ale urz?dzenie mo?e ??czy? kilka funkcji ochronnych.

4. Przy powtarzaj?cych si? wy??czeniach pozostaw dotkni?ty obwód wy??czony i wezwij elektryka.

Przygotuj te? informacj? o odbiornikach krytycznych, np. ch?odzeniu lub urz?dzeniach medycznych,

aby bezpiecznie zorganizowa? pomoc.

Nie mostkuj ró?nicówki ani przewodów ochronnych. Nie resetuj wielokrotnie i nie szukaj usterki przez dotykanie

obudów. Test przyciskiem nie zast?puje pomiarów instalacji; jego harmonogram i sposób wykonania okre?la

Wyłącza się różnicówka —
co zrobić?

Dym, ogie?, pora?enie lub bezpo?rednie zagro?enie: oddal si? i dzwo? 112. Nie

dotykaj osoby pozostaj?cej w kontakcie z pr?dem. Zg?oszenie DATPOL nie zast?

puje wezwania s?u?b.

“

Co zrobić teraz

Czego nie robić

https://wiki.datpol.com/books/what-is-not-working-technical-support/page/rcd-keeps-tripping-what-should-i-do


producent.

Które obwody przesta?y dzia?a?, oznaczenie zabezpieczenia, kiedy wyst?pi?o wy??czenie, zwi?zek z pogod? i

lista ostatnich prac. Nie wysy?aj zdj?? wn?trza rozdzielnicy wymagaj?cych jej otwarcia.
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Electrical Safety First — Best Practice Guide 1: RCDs

PSP — bezpiecze?stwo przy pora?eniu pr?dem

Opracowanie DATPOL, 15.09.2026. Obserwacje pomagaj? ustali? zakres zg?oszenia; rozpoznanie usterki i

dopuszczenie instalacji do u?ytkowania wymagaj? oceny osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Materia?y

brytyjskie s?u?? jako ?ród?o zasad bezpiecze?stwa, nie polskich wymaga? prawnych.

Nie ma pr?du w gniazdku

Po burzy gniazdko jest czarne lub czu? spalenizn?

Wybija bezpiecznik po w??czeniu urz?dzenia

Gniazdko grzeje si?, trzeszczy lub iskrzy

Woda zala?a gniazdko lub instalacj? elektryczn?

Nie ma pr?du w ca?ym budynku — elektryk czy pogotowie energetyczne?

?wiat?o migocze lub nagle zmienia jasno??

Co przekazać do zgłoszenia

Źródła i zakres poradnika

Zobacz także
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